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Installations- und Betriebsanleitung

Diese Anleitung wendet sich an Handler, Installateure und Betreiber von PV-Anlagen mit polykristallinen oder
monokristallinen Hochleistungs-Solarmodulen aus der Fertigung der Heckert Solar GmbH. Sie soll gewahrleisten, dass
die installierte PV-Anlage Uber die gesamte Laufzeit optimale Ertrdge erzielt. Die Nichteinhaltung kann zum Verlust der
Garantie fiihren. Bitte lesen Sie die Anleitung daher aufmerksam durch.

Heckert Solar Markenmodule diirfen nur durch qualifizierte Fachfirmen montiert werden. Bitte beachten Sie die fiir die
Installation und den Betrieb photovoltaischer Anlagen relevanten Normen und Vorschriften, wie z.B. VDE-
Bestimmungen, DIN-Normen, VDEW-Richtlinie, die TAB der zustdndigen Netzbetreiber sowie die Regeln der
Berufsgenossenschaften zum Unfallschutz, insbesondere auch IEC 62446 zur Inbetriebnahme und Wartung. Die
Nichteinhaltung kann zu erheblichen Personen- und Sachschaden fiihren. Grundlage fiir unsere Angaben in dieser
Installations- und Betriebsanleitung bilden die in Deutschland geltenden Normen und Gesetze.

Die Installationsanleitung sollte Bestandteil der Anlagendokumentation sein und dem Anlagenbetreiber jeder Zeit zur
Verfligung stehen.

Heckert Solar behalt sich vor, das vorliegende Dokument jederzeit ohne Vorankiindigung zu andern. Bitte nutzen Sie
die jeweils aktuellste Ausfertigung. Sie finden diese auf unserer Homepage unter

http://www.heckertsolar.com/de/downloads/partner-download-center/montage.html.

Diese Installations- und Betriebsanleitung befindet sich gem&B TUV Rheinland in Uberstimmung mit dem
Sicherheitszertifikat IEC 61730, Teil 1.
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1. Gefahren- & Sicherheitshinweise

Solarmodule erzeugen Strom, sobald sie Licht ausgesetzt werden. Eine Spannung von 30 Volt und dariber stellt bei
Beriihrung eine Gefahr dar. Jede Reihen- oder Parallelschaltung von Modulen erhoht die Spannung bzw. Stromstarke.
Bei Reihenschaltung von mehr als zwei Solarmodulen kénnen bereits lebensgefahrliche Spannungen entstehen!

A Lebensgefahr durch Stromschlag!

Durch die vollisolierten Steckkontakte ist zwar ein Beriihrungsschutz gegeben, achten Sie dennoch darauf, dass beim
Umgang mit Solarmodulen

« keine elektrisch leitenden Teile in die Stiftstecker und Buchsenstecker eingefiihrt werden!

e Solarmodule und Leitungen nicht mit nassen Stiftsteckern und Buchsensteckern montiert werden!

« alle Arbeiten an den Leitungen mit duBerster Vorsicht vorgenommen werden!

e im Wechselrichter auch im freigeschalteten Zustand hohe Beriihrungsspannungen auftreten kénnen!
e bei allen Arbeiten am Wechselrichter und an Leitungen grundsatzlich Vorsicht geboten ist!



Heckert Solar Markenmodule sind fiir den Gebrauch der Anwendungsklasse A bemessen: Anlagen gefahrlicher
Leistungen (> 240W), bei denen generell uneingeschrankte Zuganglichkeit zu erwarten ist, mit gefahrlichen
Spannungen (IEC 61730: > 50V DC; IEC 61730: > 120V DC). Module, die fiir die Sicherheit durch EN IEC 61730-1
und 61730-2 innerhalb dieser Anwendungsklassen qualifiziert sind, entsprechen den Anforderungen der Schutzklasse
II.

A Lebensgefahr durch Lichtbogen!

Bei der Offnung eines geschlossenen Stranges (z.B. beim Trennen der Gleichstromleitung vom Wechselrichter unter
Last) kann ein todlicher Lichtbogen entstehen:

« Trennen Sie niemals den Solargenerator vom Wechselrichter, solange dieser mit dem Netz verbunden ist!
Arbeit auf dem Dach
Beachten Sie die giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften. Fiihren Sie die Installationsarbeiten nicht bei starkem Wind
aus. Sichern Sie sich und andere Personen vor dem Herabstiirzen. Verhindern Sie das mdgliche Herabfallen von
Gegenstanden. Sichern Sie den Arbeitsbereich, damit keine anderen Personen verletzt werden kénnen.

2. Allgemeine Hinweise zu PV-Anlagen

Ausrichtung
Das Solarmodul erzielt den héchsten Ertrag bei einer Ausrichtung nach Siiden (auf der Siidhalbkugel nach Norden).
Der optimale Neigungswinkel auBerhalb des Wendekreises kann nach folgender Formel abgeschatzt werden:

Neigungswinkel = Breitengrad des Aufstellungsortes -20°.
Abweichungen von der optimalen Ausrichtung und Neigung der Module fiihren zu Ertragsminderung.

Standort

Die fir die Installation vorgesehene Flache sollte méglichst frei von Verschattungen jeglicher Art (Hauser, Baume,
Kamine, Gauben, Antennen, Satellitenschiisseln, Kabel usw.) sein, da dadurch die Leistungsfahigkeit der Solarmodule
signifikant reduziert wird. Auch partielle Verschattungen filhren zu erheblichen Ertragsminderungen. Als
verschattungsfrei gilt ein Modul, wenn es vollflachig ganzjahrig nicht verschattet wird und auch an den kalendarisch
unglinstigen Tagen mit niedrigem Sonnenstand Gber mehrere Stunden ein ungehinderter Lichteinfall méglich ist.

Hinterliiftung

Die Leistung von Solarmodulen ldsst bei Erwarmung deutlich nach. Dies gilt besonders fiir Module unserer Black
Edition mit schwarzer Riickseitenfolie und schwarzem Rahmen. Eine Hinterliiftung vermeidet einen
leistungsmindernden Warmestau. Der sogenannte Kamineffekt (Luftzug hinter den Modulen) sollte mdglichst nicht
behindert werden (z.B. Dachfenster, Kollektoren).

Winter

Die Solaranlage sollte so montiert werden, dass moglichst kein Schnee auf den Modulen liegen bleiben kann.
Besonders bei einem geringen Abstand zur Traufe und einer Dachneigung <20° sammelt sich Schnee auf der unteren
Modulreihe. Achten Sie darauf, dass sich Offnungen im Hohlkammerprofil des Modulrahmens und in den Ecken
befinden, Gber die das Ablaufen von Kondenswasser gewahrleistet sein muss.

Reinigung/Wartung

Bei einer ausreichenden Neigung der Module (>15°) ist eine Reinigung der Module im Allgemeinen nicht erforderlich
(Selbstreinigung durch Regen/Schnee). Die Verschmutzung der Module ist jedoch stark von den
Umgebungsbedingungen abhangig und sollte jéhrlich gepriift werden. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir die
Reinigung der abgekiihlten Module (z.B. wahrend der Morgenstunden) mit viel lauwarmem, entmineralisiertem
Wasser und einem schonenden Reinigungsgerat (scharfkantige Gegenstande fiihren zu Kratzern auf der Oberflache).
Bei Modulen mit AR-Glas sollten saubere, fusselfreie Baumwoll-, Mikrofaser- oder Papiertiicher verwendet werden.
Fettige oder olige Riickstdnde kdnnen mit Alkohol bzw. Alkohol/Wasser Mischungen entfernt werden. Auf starke
Sauren, Laugen, Reiniger auf Benzinbasis, Dampf sowie heiBe Reiniger sollte ebenso verzichtet werden wie auf
Reiniger mit Silikondlen, Fluoriden oder Wachsen, Polituren, alkalische Reiniger und Reiniger mit Scheuermitteln sowie
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Hochdruckreiniger. Jegliche Methoden, Mittel und Bedingungen, welche Na-Ionen aus der Glasoberflédche austauschen
kdnnen, sind zur Glasreinigung ungeeignet. Ebenso ungeeignet sind alle abrasiven Reinigungsmittel und —utensilien.
Bitte beachten Sie, dass zu hohe Temperaturunterschiede zu Spannungen im Glas fithren kénnen, die das Modul
zerstoren kénnen.

A Bitte unbedingt darauf achten, dass bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Erdung
nicht unterbrochen oder zerstort wird!

3. Anlieferung & Behandlung der Module

Die Ware ist bei Anlieferung unverziiglich auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit zu priifen. Nur Schaden, welche auf
dem Frachtbrief des Fahrers vermerkt und Heckert Solar sofort schriftlich mitgeteilt werden, kdnnen als
Transportschaden anerkannt werden.

Im Allgemeinen sind unsere Markenmodule jeweils stehend auf einer Einwegpalette zu 27 oder max. 18 Modulen
verpackt. Vorsicht beim Auspacken, Transportieren und Zwischenlagern. Wir empfehlen die Module bis zu ihrer
Verwendung in der Verpackung zu belassen. Stellen Sie die Paletten immer auf waagerechten und befestigten Boden
ab und stapeln Sie diese auf keinen Fall.

Die Verpackung ist nicht foliert und somit nicht regenbestdndig!

A Bitte achten Sie unbedingt auf die Entnahmehinweise auf der Verpackung! Losen Sie
auf keinen Fall das hintere Halteband bei Paletten mit 27 Modulen!

Abbildung 2: Palette mit 18 Modulen oder weniger
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Beim Umgang mit den Modulen!

Tragen Sie die Module mit beiden Handen. Benutzen Sie die Anschlussdose oder das Kabel nicht als Griff.
Achten Sie bei Transport und Montage darauf, dass auf die Anschlussdose und Kabel weder Druck noch Zug
ausgelibt wird. (siehe Abb. 6 auf Seite 8).

Setzen Sie die Module keinen harten Erschiitterungen aus! Stellen Sie die Module nicht unsanft auf hartem
Boden ab. Stellen Sie die Module nicht auf deren Ecken ab. Legen Sie die Module nicht ungeschitzt
aufeinander. Legen Sie keine Gegenstande auf den Modulen ab. Betreten Sie niemals die Module! Lassen
Sie die Module nicht fallen und bearbeiten Sie sie nicht mit harten und spitzen Gegenstanden.

Das Verbinden der Module hat mit Sorgfalt und ohne Gewalteinwirkung entsprechend der Anleitung (Siehe
Seiten 12/13) zu erfolgen. Halten Sie alle elektrischen Kontakte sauber und trocken.

Fir die eventuelle Zwischenlagerung sollte ein trockener, bellfteter Raum zur Verfiigung gestellt werden.

Zur Anlagendokumentation empfiehlt es sich, im Anlagenplan die Seriennummer am Einbauort zu notieren.
Montieren Sie keine Module mit Beschadigungen.

Bitte beachten Sie die speziellen Handlungshinweise bei Solarmodulen mit AR-Glas.

Die Oberfldche von AR-Glasern hat gegeniiber nicht beschichteten Gldsern eine vergleichbare Bestdndigkeit gegen
mechanische oder chemische Einfllisse und sollte mit gleicher Sorgfalt behandelt werden. Aufgrund der speziellen
Reflexionseigenschaften sind leichte Verschmutzungen jedoch besser sichtbar als auf nicht beschichteten Glasern.
Insbesondere Fette/Ole sind bereits in kleinen Mengen sichtbar und kénnen die Transmission beeinflussen. Um diese
Abdriicke zu vermeiden, sollten die Module ausschlieBlich mit sauberen Handschuhen berihrt werden.

4. Hinweise zum Modul

Zertifiz

ierungen, Leistungsdaten

Die Leistungsdaten sowie Hinweise zu den Zertifikaten unserer Markenmodule entnehmen Sie bitte den Datenblattern
der jeweiligen Serie.

Einsatz

Bitte beachten Sie fiir den Einsatz unserer Markenmodule insbesondere folgende Punkte:

In sidli
Priifbedi

Das Solarmodul nicht in Fliissigkeit eintauchen.

Das Solarmodul ist nicht seewassertauglich (empfohlener Abstand zum Meer 500 m).

Das Modul darf nicht auBergewdhnlichen chemischen Belastungen (z.B. Emissionen durch produzierende
Betriebe) ausgesetzt werden.

Keine Linsen oder Spiegel zur Lichtbiindelung verwenden (Gefahr durch Uberhitzung).

Vermeiden Sie die Beschadigung des Moduls durch Hartmetall- oder Diamantgegensténde.

Solarmodule vor Uberspannung schiitzen z.B. Spannungsspitzen von Batterie-Ladegeriten, Generatoren der
Lichtmaschinen usw., im Zweifelsfall bitte bei Ihrem Fachhandler nachfragen.

Sollen Solarmodule an Speicherbatterien angeschlossen werden, sind die Sicherheitshinweise des Batterie-
herstellers zu beachten.

Kinder von Solarmodulen fernhalten.

chen Regionen kann ein PV-Modul héhere Stréme und Spannungen liefern als es bei den genormten
ngungen (Standard Testbedingungen) angegeben wurde. Zur Bestimmung der Spannungsbemessungswerte

von Bauteilen, Strombemessungswerte von Leitern, GroBen der Sicherungen die an den Ausgang von PV-Modulen

angesch
1,25 mu

lossen werden, sollten deshalb die auf dem Modul angegebenen Werte von I und Uy mit einem Faktor von
Itipliziert werden. Der héchste Bemessungswert fiir den Uberstromschutz (Riickstromfestigkeit) betrégt 15A.



5. Modulmontage

Allgemeine Hinweise zur Modulmontage
Alle Module kénnen unabhangig von der Anschlussdose horizontal wie auch vertikal angeordnet werden.

Die Module sind spannungsfrei zu montieren. Die Module dienen nicht als biegesteifes Verbindungs- bzw.
Befestigungselement.

Belastung der Module
Die Belastbarkeit der Standard-Solarmodule ist abhdngig von der Einbausituation und dem verwendeten

Montagesystem. Bitte beachten Sie die im Folgenden dargestellten Befestigungsvarianten und die daraus
resultierende max. Belastbarkeit der Module.

Standardsituation mit durchlaufenden Montageschienen

Bitte beachten Sie, dass sich das Modul bei hohen Lasten durchbiegen kann und sich auf den Montageschienen
ablegt. Achten Sie darauf, dass die Montageschiene eine hinreichende Stabilitat aufweist und die Befestigungspunkte
entsprechend haufig gesetzt sind um ein Durchbiegen der Montageschiene zu verhindern. (geprift mit Schiene
Heckert Solar und einem Unterstiitzungsabstand von max. 1m)

Belastbarkeit 8000Pa Belastbarkeit 5400Pa Belastbarkeit 5400Pa

a

L
b | e ==

*>< >
a b
a = 250mm; b = 835mm a =200; b =210mm a = 100mm; b = 200mm

6 Befestigungspunkte 4 Befestigungspunkte 4 Befestigungspunkte




Standardsituation ohne durchlaufende Montageschienen

Belastbarkeit 2400Pa Belastbarkeit 1600Pa Belastbarkeit 1600Pa
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durchlaufende Schiene

A Die maximale Belastbarkeit der Module wird nur bei einer Klemmung im angegebenen
Bereich und Einhaltung aller Vorgaben erreicht!

Achten Sie auf die Einhaltung der mechanischen Maximalbelastung, insbesondere auch unter Beriicksichtigung der
standortabhangigen Belastungen durch z.B. Wind und Schnee (DIN 1055-4/5).




Verwenden Sie kein Befestigungsmaterial, durch welches das Modul z.B. aufgrund von spitzen, scharfkantigen oder
unebenen Strukturen beschadigt werden kann. Die anzusetzende Schneelast auf dem Boden sk in kN/m2 ergibt sich
aus der jeweiligen Schneelastzone, dem Gebadudestandort und der Geldandehdhe iber NN. Die anzusetzende Windlast
ist flir den Projektstandort aus der Windzonenkarte zu bestimmen, die neben Windzonen auch die Standortsituation
berticksichtigt. Bei Gebduden bis zu einer Héhe von 25m kann die anzusetzende Windlast nach einem vereinfachten
Verfahren ermittelt werden. Abhiangig von Gebaudehdhen wird die Windlast als Geschwindigkeitsdruck q in kN/m?
angegeben. Windlast- und Schneezonenkarten erhalten Sie z.B. im Internet auf den folgenden Webseiten:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schneelast
http://de.wikipedia.org/wiki/Windlast

A Bitte beachten Sie, dass die alleinige Verantwortung fiir Planung und Ausfiihrung des
Projektes beim ausfiihrenden Fachbetrieb liegt und es in einigen Fédllen notwendig ist,
eine Objektstatik zu erstellen!

Abrutschsicherung

Um ein Abrutschen der Module bei der Montage auf einer geneigten Ebene zu vermeiden und die Montage zu
erleichtern, sind unsere Modulrahmen mit Bohrungen fiir Abrutschsicherung versehen. In diesen Lochern im
Modulrahmen werden Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant angebracht. Die Sicherung der Schrauben erfolgt
mit Unterlegscheibe und Mutter oder mittels selbstsichernder Mutter. Fir die Abrutschsicherung wird eine Schraube
M5x10 VA und die zugehérige Zahnscheibe und Mutter empfohlen.

6. Verbinden und Anschluss der Module

« Die Verbindung der Module erfolgt tiber die direkt an der Anschlussdose befindlichen Steckverbinder (Abb. 6):
Links Stiftstecker (+); rechts Stiftstecker (-)
Fir den Anschluss an der Anschlussdose sind ausschlieBlich die entsprechenden Steckverbinder von TE
connectivity zugelassen. Die Verwendung anderer Steckverbinder flihrt zum Verlust der
Gewahrleistungsanspriiche.
Das Krimpen der Steckverbinder kann nur mit dem Original-Werkzeug von TE connectivity erfolgen.
Mangelhafte Krimpverbindungen kénnen zu erheblichen Schaden an den Modulen bis hin zum Brand der
Anlage fiihren.

e Bei Auslieferung ist ein Kabel an der Plusseite (links) angebracht. Dieses Kabel ist mit jeweils einem
Buchsenstecker (+) bzw. (-) versehen.

Stiftstecker (+) Stiftstecker (-)

Buchsenstecker (+) wtff]+ 3 f =  Buchsenstecker ()

Abbildung 3: Anschlussdose und -kabel

« Die Module kdnnen mit diesem Kabel untereinander verbunden werden. Durch die Verwendung nur eines
Kabels wird vermieden, dass die Steckverbinder dauerhaft im Wasser liegen.

«  Bitte ziehen Sie beim Anstecken nicht am Anschlusskabel.

e Beachten Sie unbedingt die in DIN VDE 0298-3 festgelegten Anforderungen zur Kabelverlegung, insbesondere
der kleinsten zulassigen Biegeradien, Vorgaben fiir die Kabelbefestigung und -verlegung.

e Am ndchsten Modul wird der Buchsenstecker ((-) blaue Kennzeichnung) rechts (auf der Dose (-)) angesteckt.

« Die Form der Anschlisse innen ist so gestaltet, dass es keine Verwechslungen geben kann. Eine
ordnungsgemaBe Verbindung ist hergestellt, wenn die Steckverbinder eingerastet sind (leichtes Klicken).



Die Steckverbinder haben die Schutzklasse IP67, die Anschlussdose IP65. Beide Komponenten sind damit
dauerhaft gegen Staubeinfliisse geschiitzt.
Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise von TE connectivity im Anhang.

A Jede Veranderung der Anschlussdose kann zum Verlust der Gewahrleistung fiihren und
darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

A Achten Sie auf eine zugspannungsfreie Verlegung der Kabel und auf eine
ordnungsgemaBe Steck- und Crimpverbindung! (siehe Abb. 7).

Abbildung 4: Nicht am Kabel ziehen

Wir empfehlen bei mehreren Strings das Sortieren der Module nach der Stromstarke (Iwpp). Dadurch kann der
maximale Ertrag der Anlage gewabhrleistet werden, denn das schwachste Modul bestimmt die Leistung des gesamten
Strings.

A Es diirfen keine Module mit Beschadigungen montiert werden!

Leitungsverlegung

Je String werden 2 Kabel benétigt, die den Solargenerator mit dem Wechselrichter verbinden. Verwenden Sie
spezielles Solarkabel, das der Norm EN 50618 Klasse 5 und den jeweiligen Anforderungen entspricht. Der
Mindestdurchmesser betragt 4 mm2. Kabelverluste sollten < 1% sein. Bei gréBeren Entfernungen muss der
Kabelquerschnitt entsprechend angepasst werden. Beachten Sie unbedingt die in DIN VDE 0298-3 festgelegten
Anforderungen zur Kabelverlegung.

A Bitte achten Sie auf eine korrekte Verbindung der Stecker und Buchsen !

Die Strings (+ und - Kabel) werden zum Wechselrichter gefiihrt und an die DC-Eingdnge angeschlossen. Die
Modulstecker sind gekennzeichnet. Um Leiterschleifen zu vermeiden sollten die Strings (+ und -) gemeinsam verlegt
werden.

Beim Anschluss der Strings an den Wechselrichter ist auf die Polaritat zu achten. Die + und — Kabel diirfen nicht
vertauscht werden. Mit einem Multimeter/Voltmeter sollten die einzelnen Strings auf Polaritat und Spannung vor dem
Anschluss an den Wechselrichter (iberpriift werden.

Fir den Anschluss der Solarkabel an den Wechselrichter sind nur zertifizierte, passende Steckverbindungen
zugelassen. Die Installation bzw. der Anschluss des/der Wechselrichter ist nach Herstellervorschrift auszufiihren.

Die Hinweise des Wechselrichterherstellers sind verbindlich.



A Je nach Modulleistung und Wechselrichtertyp sind verschiedene Stringlangen moglich.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass die zuldssige Systemspannung auch im Leerlauffall
und niedrigen Temperaturen nicht erreicht werden kann.

Parallelverschaltung von PV-Modulen

Bei der Verschaltung unserer Markenmodule ist zu beachten, dass bei der Parallelverschaltung von mehr als 2 Strings
Stringsicherungen (20 A) eingesetzt werden miissen. Die maximale Riickstrombelastbarkeit betragt 20 A. Werden
mehr als zwei Strings parallel verschaltet, kann dieser im Fehlerfall Gberschritten werden.

Elektrische Installation
Der Anschluss des Wechselrichters an das 6éffentliche Stromnetz muss unbedingt von einem zugelassenen Fachbetrieb
ausgefiihrt werden.

A Auch bei geringer Einstrahlung entsteht bereits hohe Gleichspannung. Niemals blanke
+ und - Leitungen im Betrieb beriihren!

Erdung

Die Erfordernisse des Blitz- und Uberspannungsschutzes sind von drtlichen Gegebenheiten abhingig. Ist auf dem
Gebaude bereits ein duBeres Blitzschutzsystem vorhanden oder vorgesehen, muss die PV-Anlage in das Schutzkonzept
gegen direkten Blitzeinschlag integriert werden. Bei Einsatz von trafolosen Wechselrichtern muss wegen der fehlenden
galvanischen Trennung aus Personenschutzgriinden eine Erdung erfolgen. Landesspezifische Normen sind dabei
einzuhalten.

Eine fachgerechte Erdung der Modulrahmen liegt in der Verantwortung des installierenden Unternehmens und ist am
Modulrahmen an der dafiir gekennzeichneten Position anzubringen (Abb. 9). Fiir die Erdung ist eine Schraube M4
vorgeschrieben. Die Befestigung muss mit Federring oder Zahnscheibe erfolgen, damit sichergestellt ist, dass die
Eloxalschicht durchdrungen wird.

Erdung mit
- Kabelklemme

s - Schraube
@  m - Zahnscheibe
- Mutter
Erdungsbohrung

Abbildung 5: Erdung

Brandschutz

Die Errichtung von Aufdachanlagen kann die Brandsicherheit eines Gebdudes beeinflussen; unsachgemaBe
Installationen kénnen zu einer Gefahrdung im Brandfall fihren. Bitte beachten Sie die baurechtlichen Anforderungen
der LBO. Im Falle von Aufdachanlagen miissen die Heckert Solar Markenmodule oberhalb eines feuerbestandigen
Untergrundes angebracht werden. Das Modul ist ein ,nicht explosionsgeschiitzes Betriebsmittel". Daher darf es nicht
in der Nahe von leicht entziindlichen Gasen und Dampfen (z.B. Tankstellen, Gasbehdlter, Farbspritzanlagen) installiert
werden. Das Modul darf nicht neben offenen Flammen und entflammbaren Materialien installiert werden.

Die Module von Heckert Solar wurden auf ihr Brandverhalten gepriift. Wir kdnnen die Brandbesténdigkeitsklasse C
gemaB UL 790 & IEC 61730 bestatigen.

Eine deutliche Kennzeichnung der PV-Anlage sowie ein Anlagenplan am Hausanschlusskasten und der
Gebaudehauptverteilung sind empfehlenswert.
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7. Ricknahme & Recycling

Riicknahme und Recycling von Solarmodulen sind in der WEEE Richtlinie ElektroG2 geregelt. Bitte beachten Sie
landerspezifische Regelungen. Ggf. kann eine Meldung im jeweiligen Land erforderlich sein.

EAR-Registriernummer DE42676826

8. Produkt- und Leistungsgewahrleistung

Die Informationen und Bedingungen zu unseren Produkt- und Leistungsgarantie finden Sie auf unserer Homepage
www.heckertsolar.com.

9. Haftungsausschuss

Diese Installations- und Betriebsanleitung gilt fiir allgemein Ubliche Anlagen. Alle Angaben ohne Gewahr. Die Heckert
Solar GmbH behalt sich die Gewahr fiir die Einsatz- und Funktionsfahigkeit der Module vor, wenn von den in dieser
Benutzerinformation enthaltenen Hinweisen abgewichen wird. Da weder die Einhaltung dieser Benutzerinformation,
noch die Bedingungen, die Verwendung und die Methoden der Installation, noch der Anlagenbetrieb, noch die
Wartung der Module von der Heckert Solar GmbH kontrolliert oder tiberwacht werden kénnen, Gbernimmt die Heckert
Solar GmbH keine Haftung fiir Schaden, die durch den nicht bestimmungsgemdBen Gebrauch, die fehlerhafte
Installation, Betrieb, Verwendung oder Wartung entstehen.

Dariliber hinaus wird die Haftung fiir patentrechtliche Verletzungen oder Verletzungen anderer Rechte Dritter, die aus
der Verwendung der Module entstehen, ausgeschlossen, soweit hierflr nicht kraft Gesetzes zwingend gehaftet wird.

Gerne steht Thnen wunsere Abteilung Anwendungstechnik zur Beantwortung weiterer Fragen unter
+49(0)371/458568-0 zur Verfiigung.

Anhang Montageanleitung TE connectivity

Heckert Solar GmbH e Carl-von-Bach-Stra3e 11 « D-09116 Chemnitz
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SOLARLOK Installationsanweisung fur

PV Anschlussdosen mit integriertem
Steckverbindersystem

TE

connectivity

1. Sicherheitshinweise

m Esist erforderlich, dass Montage und Installation
von qualifiziertem und geschultem Personal unter
Bertcksichtigung aller geltenden Sicherheitsbestim-
mungen durchgefihrt werden. Im Falle der Miss-
achtung der Verarbeitungsanweisung 114-18488-1
einschlieBlich der Verwendung von TE freigege-
benen Verarbeitungswerkzeugen (falls zutreffend)
kann es zu mangelhafter Installation bzw. elektrisch
verursachten Branden fuhren.

m Das SOLARLOK-Steckverbindersystem ist nur zum
Anschluss an festverlegte Kabel zugelassen.

A Die Steckverbinder nicht unter Last trennen.

m Stromkreise sind immer mit geeigneten Mitteln
allseitig zu trennen.

m Nur Leitungen, die von TE Connectivity (TE)
freigegeben sind, durfen mit den SOLARLOK-
Komponenten verarbeitet werden.

2. Verarbeitungswerkzeuge

Installateur Starter Set (1) | Handcrimpzange +++ Art.nr. 5-1579010-4
Abisolierzange (2) [ 2,5 mm? - 6,0 mm? Art.nr. 4-1579002-2
Handcrimpzange (3) | 4,0 mm?und 6,0 mm? Art.nr.  1-1579004-2
Ausdruckwerkzeug (4) | alle Kontakte Art.nr. 1102855-3
Geschlitzte Nuss (5) | Schusselweite 13 mm Art.nr. 523229-1
Drehmomentschliussel (6) | Standard Steckverbinder | Art.nr. 2161345-1
1,2-3,0Nm

Servicekoffer (7) | komplett ausgestattet Art.nr. 1534858-1

3. Montageschritte

3.1 Leitung auf 9 mm =1 mm abisolieren,
ohne die Litzen zu beschadigen.

3.2 Litze bis zum Anschlag in den Kontakt des
entsprechenden Leiterquerschnitts einflhren,
Handzange betdtigen, dabei Leitung in Position
halten.

m Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag mussen

die Steckverbinder bei der Konfektionierung immer
allseitig von anderen Spannungsquellen getrennt
sein.

m Ungesteckte Steckverbindungen miissen grund-

satzlich vor Verschmutzung (Staub, Feuchtigkeit,
Fremdpartikeln) mittels Staubschutzkappen
geschltzt werden. Der Schutzgrad IP 67 wird nur
in gestecktem Zustand erfullt.

m Steckverbindungen die ungesteckt bleiben, missen

ebenfalls vor Umwelteinflissen geschitzt werden.

@ TE Connectivity untersagt grundsétzlich jegli-

che Verwendung von Schmierstoffen bei der

Verarbeitung.
bl
m
(@)

o' SN
@
(3)

(5)/(6)

Vormontierte Steckverbindergehause

3.3 Kontakt mit Leitung in das Steckverbindergehause
bis zum hor- und fuhlbaren Verrastungspunkt
einfUhren, durch leichtes Zurlckziehen der
Leitung Verrastung Uberprifen.

-_— -

3.4 Das Anzugsmoment im Neuzustand betragt
1,3 + 0,2 Nm. FUr diesen Arbeitsgang empfiehlt
sich eine , geschlitzte Nuss“ mit Schllsselweite
13 mm, PN 523229-1.

te.com/solar
und TE connectivity (Logo) sind Marken. Andere hierin erwéhnte Logos, Produkte und

CIS WR 07/2012 Firmennamen sind mdglicherweise Marken und fiir ihre jeweiligen Eigentiimer geschutzt.

© 2012 Tyco Electronics Corporation. Alle Rechte vorbehalten. SOLARLOK, TE Connectivity

Fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Daten TE Kundenservice:
sind ausschlieBlich die neuesten TE Kundenzeichnungen D +496251 1331999
bzw. Produktspezifikationen verbindlich. GroBbritannien: +44 8706 080 208
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SOLARLOK Installationsanweisung fur D TE
PV Anschlussdosen mit integriertem D

Steckverbindersystem connectivity

Verschaltungsbeispiel fur die Reihenschaltung von PV Modulen mit Leitungsquerschnitt
4,0 mm? und einem AuBendurchmesser @ der PV Leitung von 4,5 - 6,9 mm

4. Steckvorgang 6. Trennen der Steckverbindung

Die Steckverbinder sind nur ordnungsgeman Herunterdriicken der Betatigungsflachen
miteinander verrastet, wenn die Rasthaken biindig
im Gegenstiick versenkt sind. Die Verrastung wird
mit einem deutlich hérbaren ,,Klick® quittiert. ‘

<@— Trennen =P

5. Leitungsverlegung ::ﬂ ‘m I!
I @
Biegeradius (r) A

mind. 5 x Kabel @
gilt auch fir

Anschlussdose.
te.com/solar © 2012 Tyco Electronics Corporation. Alle Rechte vorbehalten. SOLARLOK, TE Connectivity Fir Toleranzen der Abmessungen und technische Daten TE Kundenservice:

und TE connectivity (Logo) sind Marken. Andere hierin erwéhnte Logos, Produkte und sind ausschlieBlich die neuesten TE Kundenzeichnungen Deutschland: ~ +49 6251 1331999
CIS WR 07/2012 Firmennamen sind moglicherweise Marken und fur ihre jeweiligen Eigentiimer geschatzt bzw. Produktspezifikationen verbindlich. GroBbritannien: +44 8706 080 208
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